Podwieszenie istniejgcego uzbrojenia
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Nr Profil Tloge Dlugos¢ Ciezar
elem. szt. |1 szt.|calkowitaljedn. |calkowity
1 [220 2 2,30 4,60 29,40( 135,24
Nr | Istniejace uzbrojenie UHGmOmm 2 [Pretol12| 3 4,00 12,00 | 0,89 9,32
[J L1 razem ciezar kg 144,56
I wodociag 2,30 dodtki 3% 4,34
II kable 2,30 ciezar + dodatki kg 148,90
III gazociag 2,30 ogdlem dla 1 podwieszenia kg 150,00

63—000 Sroda Wikp.
ul. Stoneczna 20

tel. 503 091 801

BRANZA:
Instalacje sanitarne

PROJEKTOWAL.:
Ewa Lisiewicz

Podwieszenie istniejqcego uzbrojenia

INWESTOR: Szpital Wojewddzki w Poznaniu upr. nr 561/87/Pw
ul. Juraszéw 7/19
Poznan OPRACOWAL:
TEMAT: Remont zewnetrznej instalacji wodociqgowe;j Jerzy Ritter
ADRES: Poznan ul. Juraszéw 7/19 dz nr ewid. 1/6, 2/17, 2/19
— DT [SKLA [RYS. {4
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