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wentylator dachowy
100X 80 cm

kanał oddymiający EIS 120
2500X 2000 mm

4X 500X500 mm
rezerwa pod najem

do wyrzutni 300X 200 mm

do czerpni  i wyrzutni
300X 400 mm

do wentylatora
dachowego

ściana 30 cm powyżej górnej części 
klapy oddymiającej hali sportowej

KS 2_ 24,28 m2 KS 3_ 25,47 m2

S_ 2,24 m2

S 5,06 m2 S_1,99 m2

KS 4_ 22,57 m2

S_ 2,24 m2

ZL V_2  344,03 m2

ZL V_1  1204,70 m2

LEGENDA:
STREFA POŻAROWA ZL V_1  1204.70 m2

STREFA POŻAROWA ZL V_2   344.03 m2

KLATKI SCHODOWE 72.32 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STREF POŻAROWYCH:

STREFA POŻAROWA PM (HALA GARAŻOWA) 2482.33 m2

STREFA POŻAROWA PM, STANOWIĄCE ODDZIELNE STREFY POŻAROWE,
POM. TECHNICZNE, POM. POMOCNICZE 868.73 m2

STREFA POŻAROWA ZL III 712.80 m2

STREFA POŻAROWA ZL V_1  4910.10 m2

STREFA POŻAROWA ZL V_2   2689.09 m2

KLATKI SCHODOWE 434.07 m2

Pow. mieszkalna 

3.01 POKÓJ

 1502.48 m˛

    7.54 m˛

3.02 POKÓJ    12.83 m˛

3.03 ANEKS KUCH.     4.82 m˛

3.04 KORYTARZ    12.20 m˛

3.05 ŁAZIENKA     6.23 m˛

3.06 POKÓJ    15.87 m˛

3.07 POKÓJ    18.43 m˛

3.08 ANEKS KUCH.     3.96 m˛

3.09 KORYTARZ     8.77 m˛

3.10 ŁAZIENKA     3.46 m˛

3.100 ŁAZIENKA     3.15 m˛

3.101 POKÓJ    12.40 m˛

3.102 ANEKS KUCH.     2.92 m˛

3.103 KORYTARZ     2.81 m˛

3.104 ŁAZIENKA     3.57 m˛

3.105 KLATKA SCHOD. 3   25.57 m˛

3.106 WINDA_3     4.25 m˛

3.107 WINDA_4     2.97 m˛

3.108 POKÓJ    16.22 m˛

3.109 POKÓJ    16.22 m˛

3.11 POKÓJ    16.10 m˛

3.110 ANEKS KUCH.     9.12 m˛

3.111 KORYTARZ     9.18 m˛

3.112 ŁAZIENKA     4.60 m˛

3.113 POKÓJ    16.22 m˛
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3.115 ANEKS KUCH.     9.12 m˛
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3.117 ŁAZIENKA     4.60 m˛

3.118 KLATKA SCHOD. 2   24.28 m˛

3.119 ZRZUTNIA     2.24 m˛

3.12 POKÓJ    16.11 m˛

3.120 WINDA_2     2.97 m˛

3.121 BRUDOWNIK     9.08 m˛

3.122 POM. MAGAZYNOWE   18.84 m˛

3.123 KOMUNIKACJA_1    29.62 m˛

3.124 KOMUNIKACJA_2    53.21 m˛

3.125 KOMUNIKACJA_3    61.03 m˛

3.126 KOMUNIKACJA_4    28.74 m˛

3.13 ANEKS KUCH.     7.52 m˛

3.14 KORYTARZ     7.27 m˛

3.15 ŁAZIENKA     4.60 m˛

3.16 POKÓJ    16.11 m˛

3.17 POKÓJ    16.11 m˛

3.18 ANEKS KUCH.     7.80 m˛

3.19 KORYTARZ     7.30 m˛

3.20 ŁAZIENKA     4.60 m˛

3.21 POKÓJ    16.11 m˛

3.22 POKÓJ    16.11 m˛

3.23 ŁAZIENKA     4.60 m˛

3.24 KORYTARZ     7.30 m˛

3.25 ANEKS KUCH.     7.80 m˛

3.26 POKÓJ    13.28 m˛

3.27 POKÓJ    13.83 m˛

3.28 ANEKS KUCH.     3.42 m˛

3.29 KORYTARZ     4.95 m˛

3.30 ŁAZIENKA     3.46 m˛

3.31 MAGAZYN    40.21 m˛

3.32 ANEKS KUCH.     7.80 m˛

3.33 POM. SOCJALNE    30.85 m˛

3.34 KLATKA SCHOD.    17.97 m˛

3.35 POKÓJ    16.64 m˛

3.36 POKÓJ    16.64 m˛
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3.39 ŁAZIENKA     4.60 m˛
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3.55 POKÓJ    15.83 m˛

3.56 POKÓJ    17.65 m˛
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3.58 ŁAZIENKA     3.46 m˛

3.59 KORYTARZ     6.30 m˛

3.60 POKÓJ    13.07 m˛

3.61 POKÓJ    16.68 m˛

3.62 ANEKS KUCH.     4.76 m˛

3.63 KORYTARZ     5.74 m˛

3.64 ŁAZIENKA     3.46 m˛

3.65 KLATKA SCHOD._4   24.07 m˛

3.66 POM.PORZ.     7.95 m˛

3.67 WINDA     2.97 m˛

3.68 POKÓJ    14.06 m˛
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3.84 POKÓJ    14.47 m˛

3.85 ANEKS KUCH.     4.71 m˛

3.86 KORYTARZ     5.33 m˛

3.87 ŁAZIENKA     3.46 m˛

3.88 SALA REKREACYJNA  154.09 m˛

3.89 POKÓJ    10.27 m˛

3.90 ANEKS KUCH.     2.19 m˛

3.91 KORYTARZ     2.28 m˛

3.92 ŁAZIENKA     3.15 m˛

3.93 POKÓJ    12.13 m˛

3.94 ANEKS KUCH.     2.92 m˛
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3.97 POKÓJ    11.86 m˛

3.98 ANEKS KUCH.     2.92 m˛

3.99 KORYTARZ     2.81 m˛
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SCHODY 
ZEWNĘTRZNE,
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

S2
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm
-ściana żelbetowa gr. 24.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

S3
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm
-pustak silikatowy gr. 12.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

S4
-płytki ceramiczne + klej. gr. 1.0 cm
-folia w płynie w pom. mokrych
-ściana żelbetowa gr. 24.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

S2a
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm
-pustak silikatowy gr. 24.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

S5
-płytki ceramiczne + klej. gr. 1.0 cm
-folia w płynie w pom. mokrych
-pustak silikatowy gr. 12.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

S4a
-płytki ceramiczne + klej. gr. 1.0 cm
-folia w płynie w pom. mokrych
-pustak silikatowy gr. 24.0 cm
-tynk cem.-wap. gr. 1.5 cm

2.
00

1.
00

2.
00

1.
00

1.
00

2.
00

1.
00

1.
00

2.
00

1.
00

1.
00

2.
00

3.
68

5
1.

00
2.

00
1.

00
1.

00
2.

00
1.

00
1.

00
2.

00
1.

00
1.

00
2.

00
78

5

+12.60

S2

9
1.

20
9

1.
20

9

9 1.51 125
1.40

1.
40

63
5

1.
40

63
5

24
1.

80
24

1.
36

24
2.

67
24

1.
40

63
5

klapa 
oddymiająca
140X 140 cm

1.40 95

24 1.65 24 2.555 24S2

43
50

43
43

50
43

50EI 
30

EI 30

S5

D
YL

AT
AC

JA
D

YL
AT

AC
JA

S 24x 24 cm

DYLATACJA DYLATACJA

klapa 
oddymiająca
140X 140 cm

24 2.53 24 1.00 24 4.765 30

18
.2

6

EI 30 EI 30 EI 30

EI 30
S4a

3.355 12 3.355 24 3.355 12 3.355 24 3.355 12 3.355 24 3.355 12 3.355 24 6.28 24 3.12 12 3.98 24

23
3.54 47

42.49 4.01

4.165 6.00 6.00 6.00 6.00 6.515 7.41 4.06 35

23

24
6.48 24 4.00 12 4.00 24 4.00 12 4.00 24 4.00 12 4.00 24 2.93 12 3.05 24 6.005 24 2.70 24 5.875 24 4.16 12 4.16 24 4.16 12 4.16 24 4.16 12 4.16 24 4.16 12 4.065 24 3.49 12 3.89 24

23
4.01

1.14 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

2.05 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.12 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.24 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.12 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.24 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.12 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

2.00 1.00
2.00

2.00 1.00
2.00

715 1.00
2.00

1.00 1.00
3.00

1.00 1.00
2.00

1.56 2.01
3.00

1.23 1.00
2.00

1.00 1.00
3.00

1.00 1.00
2.00

1.52 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.21 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.40 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.28 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.40 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.28 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.425 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.20 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.06 1.00
2.00

1.82 1.00
2.00

1.34 1.00
2.00

1.02 4.01

38.135 16.00 42.365 4.01

35 6.715 1.74 6.78 22.55 16.00 4.035 6.00 6.00 6.00 6.00 6.515 7.41 4.06 35

EI
 30

+12.60

6.72 m

7.46 m 9.74 m

12 70

12
30 szacht

elekt.szacht
elektyk
S2 EI 

60
EI 

30

po
dc

iąg
 30

X 6
0 c

m

podciąg 24X 50 cm
podciąg 24X 90 cm

podciąg 24X 24 cm

podciąg 24X 30 cmpodciąg 24X 30 cmpodciąg 24X 30 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

+16.32

+16.10
Strop 22 cm

S 35x50 cm

S 35x54 cm

po
dc

iąg
 35

X 6
0 c

m

S 35x50 cm

S 35x54 cm

S 35x54 cm

6.
31

54
7.

54
5

50
1.

12
5

24

3.155 35 5.20 35

S 24x35 cm

7.19 1.50
3.00

9.185 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

3.00 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

80 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

1.62 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

2.84 23

24
2.32 12 1.82 24 1.50 24 8.92 24

175

1.09
2.00

91 1.00
2.00

475
1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

595 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

475
1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

595 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

475
1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

595 1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

475
1.00
2.00

1.00 1.00
2.00

42 6.28 75 1.00
2.00

1.73 1.00
2.00

1.85 1.00
2.00

60 4.01

S 24x 35 cm

po
dc

iąg
 35

X 5
0 c

m

S 24x 35 cm

S 24x 35cm

po
dc

iąg
 35

X 5
0 c

m

23 24
4.

53
5

12
2.

00
24

1.
50

24
6.

31
54

7.
54

5
50

3.
06

5
30

24

3.155 35 5.20 35

szacht
went.

szacht
telet.

szacht
went.

szacht
went.

S2a EIS
 60

EI 60

EI 60

23 24
3.

33
5

12
3.

20
24

1.
50

24
2.

00
12

4.
19

24
23

S2a
65.23 m³
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S1
-tynk cem.-wap. 1.5 cm
-ściana żelbetowa gr. 24.0 cm,
-izolacja termiczna (niepalna) gr. 18.0 cm,

 lambda ʎ
D
 < 0.036 W/ mK

-płytka ceglana elewacyjna ręcznie formowana pełna
 firmy Vandersanden Mistral SN  213X 20.2X 65 mm,
w pasie miedzy okiennym płytka ceglana R736 NF14
firmy Feldhaus 240X 14X 71 mm
Kolor płytek identyczny, jak na hali sportowej
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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH 
SCHODÓW STALOWYCH

klapa 
oddymiająca

i wyjściowa na dach
140X 140 cm

PRZED WYJŚCIEM
ZAPROJEKTOWANO DASZEK SYSTEMOWY 
ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO
MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 3.2 m

klapa 
oddymiająca

i wyjściowa na dach
140X 140 cm

DRABINA ZEWNĘTRZNA
STALOWA, OCYNKOWANA
PIONOWA

3.01
POKÓJ
29.0 m³
7.54 m²
11.1 m

3.02
POKÓJ
49.4 m³
12.83 m²
14.4 m

3.03
ANEKS KUCH.
18.5 m³
4.82 m²
8.8 m

3.05
ŁAZIENKA
24.0 m³
6.23 m²
11.2 m

3.06
POKÓJ
61.1 m³
15.86 m²
17.3 m

3.07
POKÓJ
71.0 m³
18.43 m²
19.4 m

3.10
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.11
POKÓJ
62.0 m³
16.10 m²
17.1 m

3.12
POKÓJ
62.0 m³
16.10 m²
17.1 m

3.13
ANEKS KUCH.
29.0 m³
7.52 m²
11.8 m

3.14
KORYTARZ
28.0 m³
7.27 m²
13.0 m

3.15
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.16
POKÓJ
62.0 m³
16.10 m²
17.1 m

3.17
POKÓJ
62.0 m³
16.10 m²
17.1 m

3.18
ANEKS KUCH.
30.0 m³
7.80 m²
11.8 m

3.19
KORYTARZ
28.1 m³
7.30 m²
13.0 m

3.20
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.21
POKÓJ
62.0 m³
16.11 m²
17.1 m

3.22
POKÓJ
62.0 m³
16.10 m²
17.1 m

3.23
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.24
KORYTARZ
28.1 m³
7.30 m²
13.0 m

3.25
ANEKS KUCH.
30.0 m³
7.80 m²
11.8 m

3.26
POKÓJ
51.1 m³
13.28 m²
14.9 m

3.27
POKÓJ
53.3 m³
13.83 m²
15.2 m

3.28
ANEKS KUCH.
13.2 m³
3.42 m²
7.4 m

3.29
KORYTARZ
19.1 m³
4.95 m²
9.1 m

3.30
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.31
MAGAZYN
153.8 m³
39.95 m²
25.3 m

3.32
ANEKS KUCH.
30.0 m³
7.80 m²
11.8 m

3.33
POM. SOCJALNE
117.8 m³
30.60 m²
25.1 m

3.34
KLATKA SCHOD.
69.2 m³
17.97 m²
18.7 m

3.35
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.36
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.37
ANEKS KUCH.
32.5 m³
8.44 m²
12.4 m

3.38
KORYTARZ
29.6 m³
7.68 m²
13.6 m

3.39
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.40
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.41
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.42
ANEKS KUCH.
32.5 m³
8.44 m²
12.4 m

3.43
KORYTARZ
29.6 m³
7.68 m²
13.6 m

3.44
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.45
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.46
POKÓJ
63.9 m³
16.60 m²
17.4 m

3.47
ŁAZIENKA
17.5 m³
4.54 m²
8.5 m

3.48
KORYTARZ
30.0 m³
7.78 m²
13.7 m

3.49
ANEKS KUCH.
32.5 m³
8.44 m²
12.4 m

3.50
POKÓJ
64.1 m³
16.64 m²
17.4 m

3.51
POKÓJ
62.8 m³
16.31 m²
17.2 m

3.52
ANEKS KUCH.
31.7 m³
8.25 m²
12.2 m

3.53
KORYTARZ
29.1 m³
7.56 m²
13.4 m

3.54
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.55
POKÓJ
61.0 m³
15.83 m²
16.1 m

3.56
POKÓJ
67.9 m³
17.65 m²
16.9 m

3.57
ANEKS KUCH.
18.3 m³
4.76 m²
8.8 m

3.58

13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

ŁAZIENKA
3.59

KORYTARZ
24.2 m³
6.30 m²
10.3 m

3.60
POKÓJ
50.3 m³
13.07 m²
14.6 m

3.61
POKÓJ
64.2 m³
16.68 m²
16.3 m

3.62
ANEKS KUCH.
18.3 m³
4.76 m²
8.8 m

3.63
KORYTARZ
22.1 m³
5.74 m²
9.7 m

3.64
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.65
KLATKA SCHOD._4
92.7 m³
24.07 m²
25.7 m

3.66
POM.PORZ.
30.6 m³
7.95 m²
13.9 m

3.68
POKÓJ
54.1 m³
14.06 m²
15.1 m

3.69
POKÓJ
54.1 m³
14.05 m²
15.1 m

3.73
POKÓJ
54.1 m³
14.05 m²
15.1 m

3.74
POKÓJ
54.1 m³
14.06 m²
15.1 m

3.78
POKÓJ
54.1 m³
14.06 m²
15.1 m

3.79
POKÓJ
54.1 m³
14.05 m²
15.1 m

3.83
POKÓJ
54.1 m³
14.05 m²
15.1 m

3.84
POKÓJ
55.7 m³
14.47 m²
15.3 m

3.82
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.81
KORYTARZ
20.5 m³
5.33 m²
9.5 m

3.80
ANEKS KUCH.
17.4 m³
4.51 m²
8.5 m

3.77
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.76
KORYTARZ
20.5 m³
5.33 m²
9.5 m

3.75
ANEKS KUCH.
17.4 m³
4.51 m²
8.5 m

3.72
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.71
KORYTARZ
20.0 m³
5.21 m²
9.3 m

3.70
ANEKS KUCH.
16.8 m³
4.37 m²
10.4 m

3.67
WINDA
11.4 m³
2.97 m²
6.9 m

3.85
ANEKS KUCH.
18.1 m³
4.71 m²
8.7 m

3.86
KORYTARZ
20.5 m³
5.33 m²
9.5 m

3.87
ŁAZIENKA
13.3 m³
3.46 m²
7.5 m

3.88
SALA REKREACYJNA
593.3 m³
154.09 m²
59.0 m

3.89
POKÓJ
39.5 m³
10.27 m²
13.5 m

3.90
ANEKS KUCH.
8.4 m³
2.19 m²
6.0 m

3.91
KORYTARZ
8.8 m³
2.28 m²
6.2 m

3.92
ŁAZIENKA
12.1 m³
3.15 m²
7.1 m

3.93
POKÓJ
46.7 m³
12.13 m²
15.1 m

3.94
ANEKS KUCH.
11.2 m³
2.92 m²
6.8 m3.95

KORYTARZ
11.6 m³
3.01 m²
7.0 m3.96

ŁAZIENKA
12.1 m³
3.15 m²
7.1 m

3.97
POKÓJ
45.7 m³
11.86 m²
14.9 m

3.98
ANEKS KUCH.
11.2 m³
2.91 m²
6.8 m

3.99
KORYTARZ
10.8 m³

6.7 m

3.100
ŁAZIENKA
12.1 m³
3.15 m²
7.1 m

3.101
POKÓJ
47.7 m³
12.40 m²
15.3 m

3.102
ANEKS KUCH.
11.2 m³
2.91 m²
6.8 m 3.103

KORYTARZ
10.8 m³
2.81 m²
6.7 m3.104

ŁAZIENKA
13.7 m³
3.57 m²
7.6 m

3.105
KLATKA SCHOD. 3
98.5 m³
25.57 m²
29.1 m

3.106
WINDA_3
16.4 m³
4.25 m²
8.4 m

3.107
WINDA_4
11.4 m³
2.97 m²
6.9 m

3.108
POKÓJ
62.4 m³
16.21 m²
17.4 m

3.110
ANEKS KUCH.
35.1 m³
9.12 m²
13.1 m

3.111
KORYTARZ
35.3 m³
9.18 m²
15.0 m

3.109
POKÓJ
62.4 m³
16.21 m²
21.4 m

3.112
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.113
POKÓJ
62.4 m³
16.21 m²
17.4 m

3.114
POKÓJ
62.4 m³
16.21 m²
17.4 m

3.115
ANEKS KUCH.
35.1 m³
9.12 m²
13.1 m

3.116
KORYTARZ
35.3 m³
9.18 m²
15.0 m

3.117
ŁAZIENKA
17.7 m³
4.60 m²
8.6 m

3.118
KLATKA SCHOD. 2
93.5 m³
24.27 m²
25.7 m

3.124
KOMUNIKACJA_2
204.9 m³
53.21 m²
73.7 m

3.125
KOMUNIKACJA_3
235.1 m³
61.06 m²
84.4 m

3.126
KOMUNIKACJA_4
110.7 m³
28.74 m²
43.9 m

3.119
ZRZUTNIA
8.6 m³
2.24 m²
6.0 m

3.09
KORYTARZ
33.8 m³
8.77 m²
15.6 m

3.120
WINDA_2
11.4 m³
2.97 m²
6.9 m

3.121
BRUDOWNIK
35.0 m³
9.08 m²
12.1 m

3.123
KOMUNIKACJA_1
114.0 m³
29.62 m²
42.5 m

3.08
ANEKS KUCH.
15.2 m³
3.96 m²
8.3 m

3.122
POM. MAGAZYNOWE

KORYTARZ
3.04

47.0 m³
12.20 m²
21.8 m

w/s = 841 / 1389 (1.17m2) Allplan 2020
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OTWORY W STROPIE/ POSADZCE

OTWORY W ŚCIANIE

SYMBOL OKNA, DRZWI, PRZESZKLENIA

SYMBOL PRZEGRODY PIONOWEJ

SYMBOL PRZEGRODY POZIOMEJ

SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
SYMBOL POMIESZCZEŃ 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO

RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
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PUSTAKI WENTYLACYJNE CERAMICZNE


