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APTEKA SZPITALNA

x

EI60

EI60

EIS60

EI60

instalację prowadzić

w obudowie EIS120

Napływ powietrza dla lini nadciśnienia szybu

dźwigowego wyprowadzić min. 40cm nad poziom

gruntu. V=690m3/h, Acz=0,05m2

Kanał zabezpieczyć przed działaniem warunków

zewnętrznych (fragment prowadzony pod ziemią)

PRZEPUSTNICA Z

SIŁOWNIKIEM "on/off"

WWC.2

150m3/h

EIS120
EIS120

EIS120

okno

prowadzić na wys

min.h=0,45m

UWAGA:

istniejący grzejnik

do przsunięcia

UWAGA: instalacja

nad posadzką

czerpnie /

wyrzutnie na wys.

min.  h = 2,0m

L.NW3.1

nawiew/wywiew

L.NW2.1

nawiew/wywiew

L.NW1.1

nawiew/wywiew

m=750kg

L.N1.2

sekcja nawiewna 2

m=350kg

L.N2.2

sekcja nawiewna 2

m=350kg

L.N3.2

sekcja nawiewna 2

m=350kg

SZAFA ZASILAJĄCO -

STERUJĄCA CENTRAL

WENTYLACYJNYCH

instalację prowadzić w

obudowie EIS120

Istniejący kanał went.

usunąć.

Nowy kanał

prowadzić starą trasą

EIS120

powiększyć zagłębienie w

ziemi, kanały zabezpieczyć

przed działaniem warunków

gruntowych

Wykorzystać istniejący otwór

okienny. Otwór zabezpieczyć

przed przeniakniem wody.

obudowa pod sufitem

EIS120

obudowa pod sufitem

EIS120

EIS120

obudowa pod sufitem

EIS120

REMONT I MODERNIZACJA APTEKI SZPITALNEJ

POZNAŃ ul. Juraszów 7-19

LEGENDA:

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

  SANITARNEJ  I TECHNICZNEJ

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W DRZWIACH

UWAGA:
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wraz z załącznikami.
3. Przejścia dachowe określić po ostatecznym doborze urządzeń - określeniu króćców  przyłączeniowych
 (wymiary kanałów / średnice).
4. Podłączenia kanałów do urządzeń, wentylatorów itp. określić i dostosować po ostatecznym doborze urządzeń.
5. Opis techniczny oraz rysunki są wzajemnie uzupełniającymi się częściami projektu.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności z zapytaniem należy zwracać się do Projektanta.
7. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektanta.
8. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi, Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką
budowlaną pod kierownictwem uprawnionego Kierownika Robót.

- ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO DO POM.

- ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO Z POM.

W11

- OZNACZENIE NUMERU LINII WENTYLACYJNEJ

- KANAŁY WYRZUTOWE

- KLAPA OCINAJĄCA PPOŻ. Z SIŁOWNIKIEM

- TŁUMIK AKUSTYCZNY (PROSTOKĄTNY / OKRĄGŁY)

- WENTYLATOR KANAŁOWY

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W OKNIE

  (NAWIETRZAKI OKIENNE)

- ELEMENT TRANSFERU POWIETRZA W ŚCIANIE

  (NAWIETRZAKI KANAŁOWE)

- PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNOŚĆI

- WENTYLATORY I WYRZUTNIE DACHOWE

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

N1

N2

N3

W1

W2

W3

- REGULATOR ZMIENNEGO WYDATKU

- KANAŁY CZERPNE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI WYWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

- INSTALACJA  WENTYLACJI NAWIEWNEJ

NADCIŚNIENIOWEJ

- NAGRZEWNICA KANAŁOWA ELEKTRYCZNA

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana o kącie

większym niż 45o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie

powinna być większa niż 10 m.

Otwór rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg  tabel poniżej)

UWAGA:  Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale wentylacyjnym otwór

      rewizyjny w suficie podwieszonym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

OTWORY REWIZYJNE

- OZNACZENIE PROMIENIA KOLANA OKRĄGŁEGO/

  PROSTOKĄTNEGO (KOLANA BEZ OZNACZEŃ r=100)

Rzędna spodu

kanału prostokątnego

(wg zera budynku)

Rzędna spodu

kanału okrągłego

(wg zera budynku)

SPOSÓB OZNACZENIA RZĘDNYCH KANAŁÓW:

- ELEMENT WYWIEWNY- ZAWÓR WENTYLACYJNY

- ELEMENT NAWIEWNY- ANEMOSTAT OKRĄGŁY

- ELEMENT NAWIEWNY - NAWIEWNIK Z FILTREM HEPA

- ELEMENT NAWIEWNY/ WYWIEWNY

- ELEMENT WYWIEWNY- ANEMOSTAT OKRĄGŁY

PP

- ELEMENTY REGULACJI HYDRAULICZNEJ

  (PRZEPUSTNICA JEDNO- I WIELOPŁASZCZYZNOWA)

- OPIS KLAPY PRZECIWPOŻAROWEJ

KLAPA WENTYLACYJNA Z SIŁOWNIKIEM/ NR

KONDYGNACJI/ LINIA WENTYLACYJNA/ NUMER KLAPY

- OZNACZENIE IZOLACJI PRZECIWPOŻAROWEJ O

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ODPOWIEDNIO) EIS 120

EIS120

- CENTRALA WENTYLACYJNA

EIS120

   - KRATKA WENTYLACYJNA
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