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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne



II WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/93/2020.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

1. Prosimy o udostępnienie opisu technicznego Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Odp. Opis zamieszczony jest na stronie - A.A_01.01_Apteka_ST_OPIS_PB_ARCHITEKTURA.
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji Technologii Medycznej. Odpowiedź: Dokumentacja umieszczona na stronie - A.A_01.04.01_TECHNOLOGIA MEDYCZNA
3. Prosimy o udostępnienie przedmiaru technologii medycznej. Odpowiedź: Przedmiar technologii medycznej znajduje się w pliku PRZEDMIAR_wyposazenie - A.A_01.05.02_PRZEDMIAR_wyposazenie
4. Prosimy o udostępnienie prawidłowego przedmiaru wyposażenia, treść obecnie udostępnionego przedmiaru wyposażenia jest identyczna jak przedmiar architektura. Odpowiedź:  Uzupełniono w odp. w dniu 11.03.2021 r.
5. Prosimy o wskazanie jakie wyposażenie jest w zakresie przedmiotu zamówienia. Prosimy o wskazanie parametrów wyposażenia. Odpowiedź: Uzupełniono w odp. w dniu 11.03.2021 r.
6. Zgodnie z OPZ rozdz. III - "Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie związane z inwestycją dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów przeciw pożarowych – Etap IV (w rejonie prac objętych dokumentacją na remont apteki). Dokumentacja jest dostępna na stronie w archiwalnych przetargach lub w Dziale Technicznym". Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie poprzez "Wykonawca musi uwzględnić prace wykonywane na obiekcie", w jakim zakresie Wykonawca musi uwzględnić ww. prace. Odpowiedź: Uzupełniono w odp. w dniu 11.03.2021 r.
7. Odnoście rozdz. III OPZ - prosimy o informację, na czym polegać ma adaptacja pomieszczenia magazynowego na potrzeby zaplecza magazynowego apteki. Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli adaptację pomieszczeń obecnie nienależących do Apteki, a spełniających rolę archiwum, na potrzeby pomieszczeń magazynowych Apteki. Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia Apteki, w tym pomieszczenia magazynowe, określone są następującymi aktami prawnymi: 
· Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381); 
· Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679);
· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;
· Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 
8. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath. Odpowiedź: Uzupełniono w odp. w dniu 11.03.2021 r.
9. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót: TOM 1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM 2 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA TOM 3 INSTALACJA C.O., WENTYLACJA, KLIMATYZACJA TOM 6 TECHNOLOGIA MEDYCZNA. Odpowiedź: Przedmiary zamieszone są na stronie: A.A_01.05.01_PRZEDMIAR_architektura, A.W_03.08.02_PRZEDMIAR_WENTYLACJIA. Uzupełniono na stronie: A.WK_02.05.2_PRZEDMIAR_WOD-KAN.
10. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem na prace związane z instalacją wod-kan ? Jeśli tak - prosimy o udostępnienie. Odpowiedź: Uzupełniono na stronie: A.WK_02.05.2_PRZEDMIAR_WOD-KAN. 
11. Jaki zakres demontażu instalacji w korytarzach należy przyjąć do wyceny?  Odpowiedź:  Demontaż starych instalacji nieczynnych oraz instalacji które będą wymienione zgodnie z projektem.
12. Czy w zakres wchodzi dostawa i montaż urządzeń sanitarnych czy do wykonania same podejścia ? co jest w zakresie? Jeśli tak to jaki standard wyposażenia należy przyjąć do wyceny (jakie wc, jaka umywalka, jaka bateria itp.)? Odpowiedź: Zamontować biały sprzęt, zamontować umywalki krajowego producenta – dotyczy muszli ustępowych, baterii stojących umywalkowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 31.03.2021r. na dzień 12.04.2021r. Natomiast miejsce i godziny pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
                                                                                             w Poznaniu
                                                                                                                 Piotr Nowicki
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