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Nowoprojektowana czes¢ budynku pod istniejgcym budynkiem.
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Piony kandlizacyjne sprowadzi¢ do piwnicy istniejqcej czesci budynku.
Odpowietrzenie do pionéw odpowietrzajgcych wyprowadzonych ponad dach
budynku nowoprojektowanego.
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Legenda:
Przewody powrotne c.o.

Przewody zasilajgce c.o.
Przewody powrotne c.t.
Przewody zasilajgce c.t.

—_— — — — — Przewody wody lodowej powrotne
Przewody wody lodowej zasilajace
Przewody freonowe

Pion c.o.
Pion c.t.
Pion w.l.

CEE)

64
Nt

> Grzejnik ptytowy

— Belka chtodnicza
Oznaczenia:
T=20,0 °C Obliczeniowa temp. w pomieszczeniu zimg
Qco=2553 W Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto
DN32 Srednica nominalna przewodu [mm]
@20 Srednica nominalna przewodu [mm]
Qg Moc grzewcza urzgdzenia
O$ rury odniesiona do wierzchu posadzki
WxHxL Szerokos$¢ x wysokos¢ x dtugosé
m=100 kg Masa urzgdzenia

P=1W:1x400V/50Hz ~ Lasilanie elekiryczne:

moc, napiecie, czestotliwose

Uwagi:

1. Rysunek nalezy rozpatrywad tqcznie z opracowaniami pozostatych branz.

2. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien sprawdzi¢ rzeczywisty
stan z projektem i zgtosi¢ do projektanta ewentualne niejasnosci i kolizje.

3. Nie domierza¢ wymiardw z rysunku.

4. Kolory instalacji potwierdzi¢ z branzqg arch.

5. Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie istniejgcych urzqdzen
planowanych do ponownego uzycia i sprawdzenie ich stanu
technicznego w kontekécie ponownego uzycia. W przypadku wgtpliwosci
dotyczgcych jakosci i mozliwosci ponownego uzycia urzgdzenia nalezy
kazdorazowo skonsultowac decyzje z inwestorem.

6. Po stronie wykonawcy jest serwis, ewentualna naprawa, czyszczenie

urzqdzen i elementdw planowanych do ponownego uzycia. To
wykonawca odpowiada za stan techniczny urzgdzen, nie zarzgdca
budynku.

7. Wszystkie rzedne i wymiary nalezy przed montazem sprawdzi¢ na budowie.
Przed montazem grzejnikdw w nowoprojektowane lokalizacje nalezy
sprawdzi¢ mozliwos¢ bezkolizyjnego umiejscowienia.

8. Projektowane instalacje prowadzone sgq pod stropami i belkami bez
ingerenciji w belki i z ominieciem stupéw. Zabrania sie otworowania belek.
Zabrania sie powiekszania istniejgcych otwordw.

9. Przewody izolowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do "Warunkdw
technicznych".

10. Zapewni¢ kompensacije przewoddw stalowych.

11. PrzejScia rurociagdw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.
Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego w izolacji p.poz.

12. Strony podtgczenia grzejnikdw potwierdzi¢ na budowie.

13. Grzejniki ptytowe montowaé¢ min. 10 cm nad posadzkg. Grzejniki
tazienkowe montowac z uwzgl. przysztej aranzacii.

14. Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.
15. W najwyzszych  punktach instalacji montowac¢  odpowietrzniki. W
najnizszych punktach instalacji montowaé odwodnienia lub spusty.

Legenda :

Przewody kanalizacji sanitarnej

— — — — Przewody kanalizacji technologicznej
Przewody kanalizacji podposadzkowej
Przewody kanalizacji deszczowej
Przewody wody zZimnej

— e—— — — Przewody wody ciepftej

— e— e e Przewody wody cyrkulacyjnej

— He—— 4y — Przewody wody hydrantowej

@@}9 Pion wody

Pion kanalizacji sanitarnej
Zawor czerpalny

Zawdr prysznicowy

Zawoér umywalkowy
Zawdér kulowy gwintowany
Wpust podtogowy
Zasuwa odcinajgca
Zawér antyskazeniowy

Filtr gwintowany
Wodomierz

Y [uh:y= RO}

Oznaczenia :

lm Symbol pionu:

' - K: kanalizacja sanitarna
- KD: kanalizacja deszczowa
- Ki: kanalizacja sanitarna czesci
pod istniejgcym budynkiem
- Ko: pion obejsciowy kanalizaciji
- Kp: pion podposadzkowy
- v: pion wentylacyjny kanalizacji
- W: pion instalacji wodociggowej
- H: pion instalacji hydrantowej

01-... : numer porzgdkowy pionu
DN110 Srednica nominalna przewodu [mm)]
$20x2.8 Srednica zewnetrzna przewodu [mm]

X grubos¢ scianki [mm]
Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien
sprawdzi¢ rzeczywisty stan z projektem i zgtosi¢ do
projektanta ewentualne niejasnoscii kolizje.

2. Instalacje nalezy wykonywacé w $cistej koordynacii z
innymi branzami.

3. Nie domierza¢ wymiardw z rysunku.

4. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w
tulejach ochronnych.

5. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego w
izolacji p.poz.

6. U podstawy piondw lub na odcinkach poziomych
kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ rewizje.

7. Lakonhczenie piondw za pomocg rur wywiewnych lub
zaworéw napowietrzajgcych.

8. Podtgczenie wody cieptej z lewej strony.

9. Nalezy stosowac zawory do wody pitnej z atestem
PZH.
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